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ITALIAN FOG SYSTEMS

Mounting Layout

QUALITY EXPERIENCE
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Mounting layout example
Polyamide pipes line
and Premium pump

Schema esemplificativo installazione
Linea Polyamide con pompa Premium

L.P. HOSE
TUBO B.P.

H.P. HOSE
TUBO A.P.

Clamp IF400007

Clamp IF400007

10/24” 0.2 Nozzle
IF130209

3/8”poly
line union
IF300001

MOST COMMON PARTS FOR POLYAMMIDE LINE
COMPONENTI STANDARD PER LINEA POLYAMMIDE

Installazione / Installation

DRAIN VALVE

EC200008
VALVOLA DI SCARICO

ANTISCALE DEVICE
ANTICALCARE

HIGH PRESSURE FILTER
FILTRO ALTA PRESSIONE

5 1
VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE IDRICA

WATER INLET VALVE

1
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FILTERS
FILTRI

14 mt.

5 1

Mounting layout example

IF600001 cooling fans with polyamide pipeline

Schema esemplificativo
di installazione

Ventilatori raffrescanti IF600001 con linea polyamide

L.P. HOSE
TUBO B.P.

H.P. HOSE
TUBO A.P.

max. 850 cm.
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EC600001 FAN OSCLILLATION
AREA DI AZIONE VENTILATORE EC600001

AREA COVERAGE
AREA DI COPERTURA
50-60 m2

BALL VALVE
VALVOLA

EC600001 FAN WITH
MISTING RING

VENTILATORE EC600001
CON GHIERA PORTAUGELLI

1) Fans should be mounted 7 meters far from each other
and no more than 10 meters

2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 7 metri e
non deve superare i 10 metri

2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza
compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

Installazione / Installation

WATER INLET VALVE
VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE IDRICA
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Installazione / Installation

FOG
PUMP

FILTERS
FILTRI

14 mt.

5 1

Mounting layout example

IF600051 cooling fans with polyamide pipeline

Schema esemplificativo
di installazione

Ventilatori raffrescanti IF600051 con linea polyamide

L.P. HOSE
TUBO A.P.

H.P. HOSE
TUBO A.P.

max. 700 cm.
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EC600051 FAN WITH
EC600003 MISTING RING
VENTILATORE EC600051
CON GHIERA EC600003

1) Fans should be mounted 4 meters far from each other
and no more than 8 meters

2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor
3) Install misting ring with 5 mm pipe for better oscillation

1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 4 mt.
e non deve superare gli 8 metri

2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza
compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

3) Utilizzare il tubo 5 mm sulle ghiere
per agevolare l’oscillazione

45° Oscillation

max. 500 cm.
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EC600051 FAN OSCLILLATION
AREA DI AZIONE VENTILATORE EC600051

AREA COVERAGE
AREA DI COPERTURA
28-35 m2
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3/8" PIPE
TUBO 3/8" (9.52 mm)

5 mm PIPE
TUBO 5 mmWATER TAP

+ EC300076
VALVOLA

EC300001
+

EC300077

EC300013
+

EC300077

EC300076

WATER INLET VALVE
VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE IDRICA
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FOG
PUMP

FILTERS
FILTRI

14 mt.

5 1

Mounting layout example

IF600050 cooling fans with polyamide pipeline

Schema esemplificativo
di installazione

Ventilatori raffrescanti IF600050 con linea polyamide

L.P. HOSE
TUBO A.P.

H.P. HOSE
TUBO A.P.

max. 700 cm.
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Ec600050 FAN
AREA DI AZIONE VENTILATORE EC600050

AREA COVERAGE
AREA DI COPERTURA
24-30 m2

WATER TAP
VALVOLA

EC600050 FAN WITH
MISTING RING

VENTILATORE EC600050
CON GHIERA PORTAUGELLI

1) Fans should be mounted 4 meters far from each other
and no more than 8 meters

2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 4 mt.
e non deve superare gli 8 metri

2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza
compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

Installazione / Installation

WATER INLET VALVE
VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE IDRICA
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FOG
PUMP

FILTERS
FILTRI
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Mounting layout example

EuroJet

Schema esemplificativo
di installazione

L.P. HOSE
TUBO B.P.

H.P. HOSE
TUBO H.P.

Clamp IF400007

10/24” 0.15 Nozzle
IF130159

MOST COMMON PARTS FOR EUROJET
COMPONENTI STANDARD PER EUROJET

7.70 mt.

max.    
300 cm.

max.    
250 cm.

350
cm

.

7
.7

0
 m

t.

L fitting
IF300005

AREA COVERAGE
AREA DI COPERTURA
40-60 m2

Installazione / Installation

VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE IDRICA

WATER INLET VALVE
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Mounting layout example

IF600162 industrial cooling fan

Schema esemplificativo di installazione

Ventilatore raffrescante
industriale IF600162

Installazione / Installation

FOG
PUMP

FILTERS
FILTRI

L.P. HOSE
TUBO B.P.

1) Fans should be mounted 25 meters far from each other
2) Fans must be mounted at 450 or more cm. height from floor

1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 25 mt.
2) Montare i ventilatori a parete o in sospensione ad una altezza

maggiore di 450 cm. dal suolo

5 1

BALL VALVE
VALVOLA

If600162 FAN
WITH MISTING RING

VENTILATORE EC600162
CON GHIERA PORTAUGELLI

H.P. HOSE
TUBO A.P.

AREA COVERAGE
AREA DI COPERTURA
200-250 m2

VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE IDRICA

WATER INLET VALVE
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500 cm.

FILTERS
FILTRI

51

L.P. HOSE
TUBO B.P.

FOG
PUMP

H.P. HOSE
TUBO A.P.

250 cm.

Mounting layout example
Humidification polyamide pipes line
Requires: TIME pump + Humidity Controller
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HUMIDITY
REGULATOR
IGROSTATO

FOOD STORAGE / GROWING
Area di stoccaggio o produzione

FRUIT Frutta
VEGETABLES Verdura
MUSHROOMS Funghi
CHEESE Formaggio
WINE Vino
FLOWERS Fiori
PLANTS Piante
TOBACCO Tabacco

Schema esemplificativo di installazione
Sistema di umidificazione in linea polyamide
Necessita: pompa serie TIME + Igrostato
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Clamp IF400007

Clamp IF400007

10/24” 0.2 Nozzle
IF130209

3/8”poly
line union
EC300002

MOST COMMON PARTS FOR HUMIDITY FOG SYSTEM
COMPONENTI STANDARD PER SISTEMA UMIDIFICAZIONE

Installazione / Installation

VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE
IDRICA

WATER INLET VALVE
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Mounting layout example with multiple
humidification polyamide pipelines
Requires: VAR pump + Humidity Controllers

FOOD STORAGE / GROWING
Area di stoccaggio o produzione

FRUIT Frutta
VEGETABLES Verdura
MUSHROOMS Funghi
CHEESE Formaggio
WINE Vino
FLOWERS Fiori
PLANTS Piante
TOBACCO Tabacco

Schema esemplificativo di installazione
Sistema di umidificazione con linee multiple
Necessita: pompa serie VAR + Igrostati

Installazione / Installation

250 cm.
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CELLA / ROOM 1

250 cm.
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CELLA / ROOM 2

250 cm.
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CELLA / ROOM 3

FILTERS
FILTRI5

1

L.P. HOSE
TUBO B.P.

FOG
PUMPH.P. HOSE

TUBO A.P.
H.P. HOSE
TUBO A.P.

HUMIDITY
REGULATOR
IGROSTATO

SOLENOID VALVES
DRAIN KIT
ELETTROVALVOLE
SCARICO

VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE
IDRICA

WATER INLET VALVE

HUMIDITY
REGULATOR
IGROSTATO

SOLENOID VALVES
DRAIN KIT
ELETTROVALVOLE
SCARICO

HUMIDITY
REGULATOR
IGROSTATO

SOLENOID VALVES
DRAIN KIT
ELETTROVALVOLE
SCARICO
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Installazione / Installation

Mounting layout example
Totem and Arch with
Oasis pump

Schema esemplificativo installazione
Totem e Arco con pompa Oasis

FOG
PUMP

FILTERS
FILTRI

5 1

L.P. HOSE
TUBO B.P.

H.P. HOSE
TUBO A.P.

TOTEM

ARCH
ARCO

BALL VALVE
VALVOLA

CHECK VALVE
VALVOLA NON RITORNO

BALL VALVE
VALVOLA

CHECK VALVE
VALVOLA NON RITORNO

Check Valve
IF309020

1/8” 0.3 Nozzle
IF730304

MOST COMMON PARTS FOR TOTEM/ARCH SYSTEM
COMPONENTI STANDARD PER SISTEMA TOTEM/ARCO

VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE
IDRICA

WATER INLET VALVE
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LINE END
FINE LINEA

30/40 cm.

Mounting layout example
Indoor Cooling with Copper or Polyamide pipes line
Schema esemplificativo installazione
Raffrescamento ambiente interno con linea ugelli

250 cm.
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LINE END
FINE LINEA

VALVE
VALVOLA

EXTRACTING FAN
VENTOLA ESTRAZIONE

OPEN
WINDOWS
FINESTRE
APERTE

FOG
PUMP

FILTERS
FILTRI

5 1

L.P. HOSE
TUBO B.P.

H.P. HOSE
TUBO A.P.

Installazione / Installation

EXTRACTING FAN
VENTOLA ESTRAZIONE

EXTRACTING FAN
VENTOLA ESTRAZIONE

EXTRACTING FAN
VENTOLA ESTRAZIONE

VALVOLA
INTERCETTAZIONE
ALIMENTAZIONE
IDRICA

WATER INLET VALVE
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Outdoor Cooling
Cooling Fans

Humidification
Greenhouses
Livestock

Odor and Dust
suppression

Special effects

ITALFOG EUROPE
REGGIO EMILIA - ROME -  ITALY
info@italfog.com

ITALFOG MENA
DUBAI - JEDDAH - TUNIS
mena@italfog.com www.italfog.com
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